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（標準）

株式会社　一　誠　工　業

建　設　場　所
変　　更　　内　　容変更年月日

形式・仕様

縮　　尺
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平面図 基礎図（参考）

Ｂ　立面図 Ｃ　立面図 Ｄ　断面図

一次側電源
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　ロ５０×５０×１．６ｔ

５０ｔグラスウ－ル

スイッチ(イ､ニ)
換気穴

換気扇フ－ド

雨樋い

　２ｔアルミパネル

コンセント(Ａ)
分電盤

雨樋い６０φ

コンセント(Ｂ)

１００×１５０

分電盤

コンセント(Ａ)

電源位置

　ロ７５×４５×２．３ｔ

ＮＯ 名　称 数 仕　　　様
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外　板

屋　根

内　板

天　井

床

引違窓

扉

断熱材

ガラス

照　明

コンセント

換気穴

分電盤

１式

１

〃

〃

１式

〃

1.2㎜亜鉛鋼板塗装仕上

50mmグラスウール

開閉式レジスター

カウンタ－ １

６

２

カウンタ－ １

２

メラミン張り木製カウンター

外：ＳＵＳ３０４Ｈ／Ｌ仕上げ

〃

〃

塗　装 １式 ポリウレタン樹脂吹付塗装
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アンカ－ボルトピッチ

Ａ　立面図
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SW(ｲ､ﾆ)

２連式Ｘ２、AC用(ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付)Ｘ１
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5.0mmトウメイ
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（１.６　２Ｃ）

（１.６　２Ｃ）

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

エアコン
（２.０　３Ｃ）

ELB30A
単相３線

1.0㎜亜鉛鋼板（ボンデ）塗装仕上

アルミサッシ（シルバー）ＤＣ付

作成月日

□５０×５０×１，６

アルミサッシ（シルバー）

TEL ０４８－９４０－７８５２

４－３０B

３

予備

2.3mm鋼板（2.0mm長尺シート張）

2.3mm鋼板（長尺ｼｰﾄ張）

500

3,700

500

3,700

LED

LED40w相当×2  ２

□５０×３０×１，６

ｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄ孔　65Φ

3
5

ボルト頭出し

照明

コンセント

外：日塗工　Ｊ22-90B(ｱｲﾎﾞﾘｰ)　

内：日塗工　Ｊ22-90B(ｱｲﾎﾞﾘｰ)

坂　本

　アンカ－ボルト　Ｍ１２×１２０Ｌ　４本

5
0

再生砕石　

電源位置

配筋　D13ー＠150（タテ・ヨコ共ダブル）

3,100

2,200(アンカーボルトピッチ）450 450

GL8
0

本体外板

ＮＦＢ１００Ｖ　２０Ａ　3回路


